
 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  1,2 

При входе на территорию 

присутствует лестница без 

пандуса. Износ 

асфальтового покрытия 

территории  

Г, К, 

О 

Требуется 

установление 

пандуса. Ремонт 

асфальтового 

покрытия для 

обеспечения 

въездов и входов 

на территорию 

КР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  3 

Отсутствуют визуальные и 

тактильные средства на 

покрытии пешеходного 

пути 

Г, К, 

О 

Нанесение 

визуальных и 

тактильных 

средств 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Отсутствие пандуса, визуальных и тактильных средств на покрытии пешеходных 

путей. Необходим ремонт асфальтового покрытия для обеспечения въездов и 

входов на территорию 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 
ДЧ-В  1,2,3 Капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Необходима установка пандуса. Отсутствуют визуальные и 

тактильные средства на покрытии пешеходного пути. Ремонт асфальтового покрытия для 

обеспечения въездов и входов на территорию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) 

есть/

нет 
  

Имеется один пандус, 

отсутствует пандусы 

входов на путях эвакуации 

К 

Требуется 

установление 

пандусов 

КР 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть/

нет 
 4 

Имеется твердое 

нескользкое покрытие 

одного входа, отсутствует 

твердое нескользкое 

покрытие входов на путях 

эвакуации 

 

К,О,С, 

Г, У 

Установить 

твердое 

нескользящее 

покрытие 

КР 

2.4 Дверь (входная) есть  
4,5,

6,7 

У одной входной двери 

имеется порог, не 

превышающий 0,025м, 

кнопка вызова персонала и 

знак «Инвалид».  

Остальные двери на путях 

эвакуации  имеют пороги, 

не превышающие 0,025м. 

Отсутствуют крепления 

двери, обеспечивающие 

задержку автоматического 

закрывания 

продолжительностью не 

менее 5 сек.  

Г, К, 

О 

Занизить порог, 

установить 

крепления на 

двери, 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания. 

Нанесение 

визуальных 

тактильных 

средств 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Порог более 0,025м, у 4-х входов необходимы крепления дверей, обеспечивающие 

задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. 

Требуется установка пандуса, отсутствие визуальных средств 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание ДУ, ВНД (К)  4,5,6,7 Капитальный ремонт 

 



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадок 4-х дверей, занизить порог 

перед дверьми, установить крепления дверей, обеспечивающие задержку автоматического 

закрывания продолжительностью не менее 5 сек., необходима установка пандуса, установить 

нескользящее покрытие. Нанесение визуальных средств. 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

есть  8,9 

Ширина коридоров 

составляет 1,6 м., ширина 

дверного проема 1,3м., 

порог превышает 0,025м. 

Г, К, 

О 

Демонтаж 

дверных порогов 
ТР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  10 

Ширина лестницы – 0,95 м, 

отсутствуют подъемники.  

Г, К, 

О 

Приобретение 

подъемника 
 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
есть       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть   11 

Ширина дверного проема 

1,3 м, порог превышает 

0,025м. 

Г, К, 

О 

Демонтаж 

дверных порогов 
ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  12 

Порог превышает 0,025м., 

отсутствие тактильной 

предупредительной 

информации о препятствии 

Г, К, 

О 

Демонтаж 

дверных порогов. 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Отсутствие тактильных средств. Демонтаж дверных порогов 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения внутри 

здания (в том числе 

путей эвакуации) 

ДУ  8,9,10,11,12 Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 



Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средств и демонтаж 

дверных порогов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть       

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  

13,

14 
Порог превышает 0,025м. 

Г, К, 

О 

Демонтаж 

дверных порогов 
ТР 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабинет 

индивидуального 

обслуживания 

есть  15 Порог превышает 0,025м. 
Г, К, 

О 

Демонтаж 

дверных порогов 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Демонтаж дверных порогов 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Кабинетная форма 

обслуживания ДУ  
13, 14, 

15 
Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно для обеспечения 

к зоне обслуживания  
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Необходим демонтаж дверных порогов. 



 
Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 20___ г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

нет нет    

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 
Наименование объекта, адрес 

 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения есть  

16,

17,

18 

Отсутствие тактильных 

табличек. Порог 

превышает 0,025м. 

Г, К, 

О 

Нанесение 

тактильных 

средств. 

Демонтаж 

дверных порогов 

ТР 

ОБЩИЕ 

требования к зоне 
Отсутствие тактильных табличек. Порог превышает 0,025м. 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Жилые помещения ДУ  16,17,18 Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средств. Демонтаж 

дверных порогов. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

19, 

20 

Размеры туалетных 

кабинок 0,7м.х1м., проход 

к месту менее 1,8м 

Выключатели и розетки в 

помещениях на высоте 

более 1,5м от уровня пола. 

Нет кнопки вызова 

персонала. Отсутствие 

вѐдер с сенсорными 

датчиками. Отсутствие 

тактильных средств.   

К,О,Г 

Установить 

выключатели и 

розетки в 

помещениях на 

высоте не более 

1,5м от уровня 

пола, кнопку 

вызова персонала, 

приобретение 

ведер с 

сенсорными 

датчиками, 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
есть  21 

Выключатели и розетки в 

помещениях на высоте 

более 1,5м от уровня пола. 

Нет кнопки вызова 

персонала. Нет крючков 

для костылей и других 

принадлежностей. Проход 

к месту менее 1,8м. 

Отсутствие смесителей, 

сушилок с сенсорными 

датчиками. Отсутствие 

тактильных средств.   

К,О,Г 

Установить 

выключатели и 

розетки в 

помещениях на 

высоте не более 

1,5м от уровня 

пола,  кнопку 

вызова персонала, 

крючки для 

костылей и других 

принадлежностей, 

приобретение 

смесителей, 

сушилок с 

сенсорными 

датчиками. 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

5.3 

Гардеробная 

комната 

(приемная-

раздевалка) 

есть  

19, 

20 

 

 22, 

23 

Выключатели и розетки в 

помещениях на высоте 

более 1,5м от уровня пола. 

Нет крючков для костылей 

и других принадлежностей.  

Нет кнопки вызова 

персонала. Отсутствие 

тактильных средств. 

К,О,Г 

Установить 

выключатели и 

розетки в 

помещениях на 

высоте не более 

1,5м от уровня 

пола, кнопку 

вызова персонала, 

ТР 



крючки для 

костылей и других 

принадлежностей. 

Нанесение 

тактильных 

средств. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5м от уровня пола. 

Отсутствуют кнопки вызова персонала, крючки для костылей и других 

принадлежностей, смесители, сушилки с сенсорными датчиками. Отсутствуют 

тактильные средства.  

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Санитарно-

гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (С)  

19, 20 

 

 22, 23 

Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Установить кнопку вызова персонала, крючки для 

костылей и других принадлежностей. Нанести тактильные средства. Приобрести ведра, 

смесители и сушилки с сенсорными датчиками. Установить выключатели и розетки в помещениях 

на высоте не более 1,5м от уровня пола. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «___» ____________ 20__ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка, ул. Советская, 44. 

Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

24 

 
    

6.2 
Акустические 

средства 
есть  25     

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  26 

Отсутствуют частично 

тактильные средства в 

местах движения и 

получения услуги 

Г 

Разместить 

тактильные 

средства в местах 

движения и 

получения услуги 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Отсутствуют тактильные средства 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы информации на 

объекте ДУ (К,У,О,С)  
24, 25, 

26 

 

Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Разместить тактильные средства в местах движения и 

получения услуги. 



 


